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REDE  DE BT EXISTENTE

Ponto de entrega
Ramal de ligação BT
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1 RAMAL DE ENTRADA - CONDUTOR DE COBRE ISOLADO

2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO OU PVC RÍGIDO

3 CAIXA DE PASSAGEM

4 CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO ENERGISA

5 PLACA DE ADVERTÊNCIA GERAÇÃO PRÓPRIA

6 CONDUTOR DE COBRE P/ ATERRAMENTO DO MEDIDOR

7 HASTE DE ATERRAMENTO DO MEDIDOR 5/8" X 2400MM

8 RAMAL DE SAÍDA - CONDUTOR DE COBRE ISOLADO

ESPECIFICAÇÕES DA ENTRADA DE SERVIÇO

RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO - MEDIÇÃO EM PONTALETE - RAMAL DE SAÍDA
SUBTERRÂNEO

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
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GERAÇÃO PRÓPRIA
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fotovoltaicos
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6mm²

FONTE GERADOR -
FOTOVOLTAICO
Potência nominal: 450W
Qtde. de módulos: 6
Pot. de geração: 2,7 kWp

1x #6mm² vermelhos

1 x #6mm² pretos
1 x #6mm² verde
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Fabricante: GROWATT
Modelo: MIC 2500TL-X
Pot. nominal: 2,5 kW

3#16+(16)mm²+T16mm²
XLPE/EPR 0,6/1 kV

3#16+(16)mm²+T16mm²
XLPE/EPR 0,6/1 kV

2#6+T6mm²
COBRE UNIPOLAR

PVC 450/750 V

2#6+T6mm²
Cobre Unipolar
PVC 450/750 V
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#6mm² preto
#6mm² vermelho

#6mm² verde STRING 01
MPPT 01

06 módulos 450 W
em série - 2,7 kWp

DPS CA
175Vca
Classe II
In=20 kA
Imax=45kA
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Fabricante: GROWATT
Modelo: MIC 2500TL-X
Pot. nominal: 2,5 kW
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MODELO DE PLACA DE
ADVERTÊNCIA

18

25

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

PLACA DE ADVERTÊNCIA (18X25 cm)

CUIDADO

Arranjo 01-Mppt 01 / Inversor Growatt
MIC 2500TL-X

LEGENDA

Quadro de distribuição/solar

Inversor

M
ED Medidor de energia

ESC.: SEM ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UC

ESC.: SEM ESCALA
DIAGRAMA UNIFILAR

ESC.: SEM ESCALA
DIAGRAMA TRIFILAR

ESC.: 1/100
PLANTA BAIXA E LAYOUT DOS MÓDULOS

ESC.: SEM ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UC
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PROJETO EXECUTIVO FOTOVOLTÁICO
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ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO UFAC. NÃO É PERMITIDO, NO TODO OU EM

PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU FORMA LEGÍVEL

POR MÁQUINA, SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA UFAC. ESTA SE RESERVA POR OUTRO

LADO, O DIREITO DE ALTERAR O SEU CONTEÚDO E FORMA SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO.

CONFORME LEI N. 5.988 DE 14/12/1973, ATUALIZADA PELA LEI N. 9.610 DE 19/02/1998.

EX

CONTEUDO

Como indicado

01/01

FEV/2022ERIK WESLEY SILVA LIMA

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 2,7 KWP

GUSTAVO PIMENTEL MORENO

CAU A41669-1

JORGE MARDINI SOBRINHO
CAU A91493-2
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